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MODE D'EMPLOI ET ENTRETIEN

Classe de résistance RéglementationNom de la porte PROCES-VERBAL

Ei30 UNI EN 1634-1:2014Essential Ei30 EFR-13-J-131476

Avant-propos

Le présent manuel a pour but de fournir des informations et des indications utiles pour l'entretien et l'emploi correct 

des produits Essential Ei30. Le présent manuel doit être lu avec les instructions de montage avant l'installation et 

avant l'exécution de tout type d'intervention. Toute la documentation doit être conservée par l'utilisateur avec soin et 

être disponible lors des interventions d'installation, d'entretien, de réparation et de remise en service. Toutes les 

opérations mentionnées doivent être exclusivement confiées à des opérateurs professionnels. Le produit a été conçu 

dans le respect des conditions essentielles de sécurité tant active que passive.

Notes générales Cher Client,

Vous avez acheté un produit Scrigno. Nous espérons que vous pourrez en apprécier les hauts niveaux qualitatifs et 

fonctionnels, niveaux qui ont été atteints grâce à un processus de production qui associe les technologies modernes 

et la plus haute menuiserie traditionnelle. Les certifications pour la résistance au feu selon la réglementation UNI EN 

1634-1 sont la garantie d'une exécution qui satisfait les normes de produits les plus sévères.

Nous vous prions de stocker le matériel ayant été livré à l'abri des agents atmosphériques, dans un lieu couvert, sec 

et non exposé au soleil.

Utilisations

Le produit n'a pas été conçu pour séparer le climat intérieur du climat extérieur d'une construction et/ou pour en 

compléter la fermeture.

Attention: le fonctionnement des portes objet de la fourniture est garanti dans des conditions de pression normale, 

dans lesquelles les pièces séparées par celles-ci ne sont pas équipées d'installations de ventilation forcée, soit, 

qu elles disposent d une aération opportune en mesure de ne pas constituer de surpression ou de dépression 

pouvant affecter l'auto-fermeture correcte des portes concernées. 

Nous vous conseillons de vous conformer aux indications générales fournies ci-après pour une utilisation correcte du 

produit:

effectuer le nettoyage uniquement à l'aide d'un chiffon humide et utilisant éventuellement des détergents neutres;

ne pas forcer la porte en ouverture/fermeture dans le cas d'un éventuel obstacle ou si, pour tout motif quelconque, 

la porte devait être bloquée; essayer de comprendre les causes du blocage et de les éliminer sans endommager 

la porte;

ne pas bloquer la porte en position d'ouverture au moyen de coins en bois/obstacles variés mais uniquement à 

l'aide d'électroaimants ou de dispositifs de blocage électromagnétique de retenue commandés par une unité de 

détection de fumées;

ne pas débloquer les vantaux manuellement s'ils devaient être bloqués par l'électroaimant de retenue ou par le 

dispositif de blocage électromagnétique;

la porte est dotée d'un ferme-porte: ne pas tirer sur la porte pour la fermer plus rapidement: cela pourrait entraîner 

la rupture irrémédiable de la fermeture;

s'assurer toujours que les éléments de la fermeture ou de la pièce ne constituent pas d'obstacle au bon 

fonctionnement;

ne pas heurter la fermeture avec des chariots, des civières ou tout autre type de matériel pouvant l'endommager;

dans le cas où la fermeture soit installée dans des locaux prévoyant le passage d'un nombre de personnes élevé, 

faire en sorte que le flux soit lent et ordonné;

faire effectuer régulièrement la maintenance par un personnel spécialisé selon le tableau suivant.



Plan de maintenance

Fermetures résistantes au feu

Utilisation légère
(jusqu'à 2500 cycles annuels)

Vérification de la plaque d'homologation

Absence d'éléments de retenue ou d'encombrement impropres du passage

Vérification de l'assemblage du châssis et du vantail 

Vérification de l'intégrité de la construction du vantail et du châssis

1) Porte

Vérification de l'aplomb (fermeture non correcte

du vantail)

Contrôle des jeux/jours (indiqués précédemment)

2) Jours

Vérification du coulissement des chariots

Vérification du serrage des vis de fixation du vantail

3) Système de coulissement

Nettoyage du rail de coulissement

Vérification de l'usure des chariots

Utilisation moyenne
(jusqu'à 5000 cycles annuels)

Solution du problème

Vérification de l'intégrité du guide au sol

Contrôle des joints intumescents

4) Joints

Vérification de l'intégrité de la construction du vantail et du châssis

Vérification du fonctionnement de l'accrochage

5) Serrure

Lubrification et réglage des serrures; contrôle

d'éventuels coincements et/ou retours défectueux du pêne

Contrôle du Firebolt (la porte fermée, le Firebolt doit

coïncider avec la plaque de butée se trouvant sur le rail)

Vérification de l'intégrité mécanique du dispositif

6) Dispositifs de fermeture

Lubrification du dispositif

Vérification du raccrochage (amortisseur)

7) Poignée

Vérification de la fixation et de l'usure (la poignée doit 

posséder un jeu modeste le long de son axe, elle doit 

pouvoir tourner librement)

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 6 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

tous les 3 mois

S'adresser au producteur

S'adresser au propriétaire

S'adresser au producteur

S'adresser au producteur

Régler les chariots

S'adresser au producteur

Régler les chariots

Nettoyer les chariots

S'adresser au producteur

Utiliser un chiffon humide

Serrer les vis de fixation du chariot

S'adresser au producteur

S'adresser au producteur

Utiliser un lubrifiant à sec en aérosol 

uniquement dans les parties mobiles

Régler

S'adresser au producteur

Utiliser un lubrifiant à sec en aérosol 

S'adresser au producteur

S'adresser au producteur

Jeux de fonctionnement

Effectuer la série de contrôles suivante pour s'assurer de 

la régularité des espaces/interstices sur les 3 côtés - les 

jours prévus sont:

dans la partie haute, entre rail et vantail 32 mm;

côté serrure 5 mm;

côté inférieur de 8 mm.
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